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Die Eintragung der Leitungen und Anlagen zeigt lediglich deren Vorhandensein, soweit
sie bekannt sind. FÄr die Angaben, insbesondere MaÅe, Äbernehmen wir kein GewÇhr.
Die genaue Lage ist an Ort und Stelle durch geeignete MaÅnahmen, z.B. QuerschlÇge,

vor Beginn der Arbeiten zu ermitteln.

PVC É 125

PVC É 100

WurzeleinwuchsQuerschnittsred. 3%

Lageabweichung, Ausbie-

gung, Bereich
Abzweig

Abzweig abgÅngig,
Erneuerung in offener
Bauweise, 0,50 m
(Insp.-Nr. 23, Fa. Thon)

Erneuerung in offener
Bauweise, 1,00 m,
Bereich Stutzen
(Insp.-Nr. 5a, Fa. Thon)

Erneuerung in offener
Bauweise (Stat.
1,00 -3,60 m)
(Insp.-Nr. 28, Fa. Thon)

Erneuerung in offener
Bauweise (Stat.
1,50 -2,50 m)
(Insp.-Nr. 27, Fa. Thon)

Erneuerung in offener
Bauweise (vom Schacht
bis GrundstÄcksgrenze)
(Insp.-Nr. 72, Fa. Thon)

Erneuerung in offener
Bauweise (vom Schacht
bis GrundstÄcksgrenze)
(Insp.-Nr. 77, Fa. Thon)

Erneuerung in offener
Bauweise (Stat.
0,40 -1,40 m)
(Insp.-Nr. 29, Fa. Thon)

SchmutzfÅnger
ergÅnzen

ggf. FrÅsen
und Verpressen
(Insp-Nr. 24, Fa. Thon)

Stat. 1,00
Stat. 1,50Stat. 2,50

Stat. 0,40

Stat. 1,40

Stat. 3,60

840210014
DH 82,08
SH 80,04

840210047
DH 81,90
SH 76,74

840210048
DH 81,14
SH 79,33

DN 200 - STZ - 52,01 - 1,90%

DN 200 - STZ - 26,81 - 2,09%

840210013
DH 82,58
SH 80,60

DN 200 - STZ - 26,00 - 0,85%

(Schlauchrelining 2014)

(Schlauchrelining 2014)

(Schlauchrelining 2014)
840210012
DH 82,84
SH 80,82

DN 200 - STZ - 56,65 - 0,72%

840210011
DH 83,62
SH 81,38

840210010
DH 84,18
SH 81,84

DN 200 - STZ - 32,03 - 1,44%

D
N

200
- STZ

- 62,34
- 0,50%

DN 200 - STZ - 30,52 - 0,95%

840210046
DH 84,40
SH 82,13

DN 200 - STZ - 43,15 - 1,30 %

DN 800 - B - 68,31 - 0,28%

840220012
DH 82,28
SH 80,21

840220013
DH 81,11
SH 79,98

DN 800 - B - 58,75 - 2,35%
840220011
DH 83,74
SH 81,59

DN 800 - B - 32,10 - 2,21% 840220010
DH 84,22
SH 82,30

840260007
DH 84,07
SH 82,43

DN 800 - B
5,59 - 2,33%

DN 800

D
N

14
0

D
N

15
0

D
N

12
0

DN
17

0

D
N

600
- B

- 39,90
- 0,80%

Kanalkreuzung:
vorh. SW: RS 81,86
gepl. RW: RS 82,32

Kanalkreuzung:
vorh. SW: RS 80,73
gepl. RW: RS 80,74
--> SW-DÄker!!!

Kanalkreuzung:
vorh. SW-Anschluss: RS ~81,49
gepl. RW-Kanal: RS 81,50
--> SW-DÄker!!!

Kanalkreuzung:
vorh. SW-Anschluss: RS ~80,70
gepl. RW-Kanal: RS 80,60
--> SW-DÄker!!!

Kanalkreuzung:
vorh. SW-Anschluss: RS ~80,03
gepl. RW-Kanal: RS 79,93
--> SW-DÄker!!!

Kanalkreuzung:
vorh. SW-Anschluss: RS ~79,50
gepl. RW-Kanal: RS 79,40
--> SW-DÄker!!!

R11
D 84,22
S 82,30
t = 1,92m

R12
D 83,95
S 81,93
t = 2,02m

R13
D 83,68
S 81,68
t = 2,00m

R14
D 82,40
S 80,40
t = 2,00m

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schluss

neuer
RW-An-
schlussR15

D 81,80
S 79,80
t = 2,00m

DN
800

- Stb
- 22,0

- 0,91%

DN
800 - Stb - 15,0 - 2,47%

DN 800 - Stb - 19,0 - 1,32%

HÇhe Staumauer vor
Ablauf Pfarrkamp: 82,43

DN 800 - Stb - 70,0 - 1,83%

DN 800 - Stb - 33,0 - 1,82%

DN 800 - Stb - 45,0 - 1,98% 0,
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0,
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0,
00

0,0
0
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Hallerburger StraÉe - K 506

Hallerburger StraÉe - K 506

Am Pfarrkamp

Pusse
nweg

Aufgestellt:
Hildesheim, den 01.03.2021

Landkreis Hildesheim, Der Landrat
- StraÉenverkehrsamt -

i.A. gez. Geweke

Unterlage 8.2

Blatt Nr. 5

Reg. Nr.

Datum Zeichen

nachgeprÄft 02.03.2021 gez. Blenke

MaÉstab 1: 250

Ausbau der
K 506

von der K 505 einschl. der OD Adensen
FESTSTELLUNGSENTWURF

Unterschrift / Datum

Unterschrift / Datum

terrestr./photogr. Aufnahme von: Mai 2013

verm.-techn./bautechn. Feldvergleich vom: Juli 2013

MaÉnahme: K 506 / OD Adensen
ALKIS-Datensatz Stand vom: 02/2013

he
rg

es
te

llt
:

he
rg

es
te

llt
:Grundplan Kataster Blatt: 5

Grundplan GrundriÉ Blatt: 5 Juni 2013

Juni. 2013

gez. Dipl.-Ing. D. Linz

gez. Dipl.-Ing D. Linz

Bearbeitung:

IngenieurbÄro Keuntje GmbH
Winzenburger Str.19, 31084 Freden/Leine
Tel.: 05184/9405-0 Fax: 032 223 463 368
e-mail: ing-keuntje@t-online.de

Datum Aufgestellt

1.

Nr.

Datum Zeichen

bearbeitet: Juni 2018 Str.

gezeichnet: April 2018 Wo.

geprÄft:

Art der Ñnderung

HOCH - und TIEFBAU

Beratung - Planung
BauÄberwachung

2.

3.

Adensen

zur B 3 

von Alferde 

Blat
t 5

Lageplan
EntwÄsserung

22.08.2019
gez. Keuntje

6
7

RW-Kanalisation

SW-Kanalisation

6

66

7
7

7

7

7


